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Показники якості води за 13.07.17р.

№
п.п

Показники
Од.

виміру

р. Случ
водозабір

Питна вода,що надходить в
мережу

Норматив
(1)

Факт.
Норматив

(1)
Факт.

1. Запах бали 3-4 2 2 1
2. Забарвленість градуси 81-120 40 20 10
3. Каламутність мг./дм3 Не більше

5000
2,78 0,58 <0,58

4. Вод. показ. Од.рН 6,4-8,5 7,71 6,5-85 7,50
5. Залізо мг./дм3 Не більше

1,0
0,36 0,2 0,07

6. Заг. жорсткість ммоль./дм3 7,0 4,85 7,0 4,70
7. Сульфати мг./дм3 250,0 37,0 250,0 30,0
8. Хлор мг./дм3 - - 0,5 0,3
9. Хлориди мг./дм3 250,0 25,0 250,0 34,0
10. Алюміній мг./дм3 - - 0,20 0,004
11. Амоній мг./дм3 1,00(N) 0,339 0,5(NH4) 0,018
12. Нітрити мг./дм3 0,050(N) 0,0084 0.5(NO2) 0,0015
13. Нітрати мг./дм3 1,0(N) 0,145 50.0(NO3) 0,96
14. Фториди мг./дм3 1,5 0,17 0.70 0,10
15. ПАА мг./дм3 - - 2.0 0,01˂
16. Окислюваність мг.О./дм3 15,0 7,26 5.0 4,96
17. РК мг./дм3 7,0-5,0 7,72 - -
18. БСК5 мг./дм3 - - - -
19. Лужність ммоль./дм3 6,5 4,2 - -
20. Марганець мг./дм3 1,0 0,10 0,05 0,03
21. ЗМЧ мг./дм3 тисячі 420 100 4
22. Коліформи КУО/см3 24000 24000 відсутність відсутні
23. Поліфосфати мг/дм3 - - - -

ДСТУ4808:2007 «джерела централізованого питного водопостачання»

ДСанПіН 2.24-171-10 «гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до 
споживання
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